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Der Gesetzgeber hat mit der BetrSichV (Betriebssicherheitsverordnung) eine Verordnung iiber
Sicherheit Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln erlassen und damit
bestehendes européisches Recht in deutsches Recht umgewandelt. Unter dem Sammelbegriff
»Arbeitsmittel“ werden hier Werkzeuge, Gerdate, Maschinen und Anlagen zusammengefasst.

Im folgenden Artikel richtet sich der Fokus jedoch ausschlieBlich auf den Teilbereich der ,,iiberwa-
chungsbediirftigen Anlagen® im Bereich der Autogen- und Gasetechnik.

Aufgrund der hier vorhandenen ,,explosionsgefahrdeten Bereiche, handelt es sich bei Autogenan-
lagen um iberwachungsbediirftige Anlagen im Sinne der BetrSichV (siehe hierzu BetrSichV §1 (2),
TRBS 1201 Teil 1, GPSG §2 (7) sowie Richtlinie 97/23/EG Artikel 1(2), 2.1.).

Der Gesetzgeber hat flir (iberwachungsbediirftige Anlagen — und somit Autogen- und Gasanlagen -
folgende MaBnahmen und Priifungen unter ganzheitlicher Betrachtung ALLER Einzelkomponenten
vorgeschrieben:

1. Gefdhrdungsheurteilung (Grundlagen: BetrSichV §3, §4, §5)

Um die Anlagensicherheit zu gewahrleisten, hat der Arbeitgeber nach den Vorgaben der BetrSichV §3
eine Gefdhrdungsbeurteilung der Arbeitsmittel, insbesondere im Hinblick auf Gefahrdungen die mit
der Benutzung des Arbeitsmittels selbst sowie in der Wechselwirkung mit anderen Arbeitsmitteln,
Arbeitsstoffen sowie der Arbeitsumgebung bestehen, durchzufihren.

2. Explosionsschutzdokument (Grundlagen: BetrSichV §6 und §7)

Die in der Gefahrdungsbeurteilung gewonnenen Erkenntnisse und festgelegten technischen wie
organisatorischen MaBnahmen werden in dem nach BetrSichV §6 zu erstellenden Explosionsschutz-
dokument festgehalten und dienen als Vorgaben fiir die wiederkehrende Priifung der Autogen- und
Gasanlagen. Diese Vorgaben sind:

* Angabe der zu priifenden Komponenten

* Prifumfang/Priftiefe

* Priifintervalle

* Qualifikation der mit der Priifung zu beauftragenden Person (siehe TRBS 1203 Teil 1)
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3. Wiederkehrende Priifung der Anlagen (Grundlagen: BetrSichV, BGR 104 - Fallbeispiele, TRAC
206 - Nr. 6.3.7, TRAC 207 - Nr. 9.36 (aller Einzelkomponenten aus denen die Gesamtanlage be-
steht))

Auf Grundlage der in der Gefdhrdungsbeurteilung ermittelten und im Explosionsschutzdokument
festgehaltenen Priifvorgaben ist eine wiederkehrende Prifung der Arbeitsmittel durchzufiihren.
Als Einzelkomponenten der Gesamtanlage sind hierbei folgende Anlagenteile zu priifen:

Brennerwagen/Einzelflaschenanlagen

e Druckminderer mit Sicherheitsventil

* Sicherheitsgerate mit Mehrfachfunktion (Gebrauchsstellenvorlagen, Riickschlagsicherungen)
* Mitteldruck-Schlauchleitungen

e Evil. Kupplungssysteme

e Evtl. Handgriffsicherungen

* Griffstiicke

* Schweil3-, Schneideinsatze

Zentralgasversorgung

* Hochdruck-Schlauchleitungen

* Zerfallsperren, SchnellschluBeinrichtungen
* Druckminderer

* Sicherheitsabblaseeinrichtungen

* Rohrleitungen

* Absperrorgane

e Entnahmestellendruckminderer

* Sicherheitsgerate mit Mehrfachfunktion (Gebrauchsstellenvorlagen, Riickschlagsicherungen)
* Mitteldruck-Schlauchleitungen

e Evil. Kupplungssysteme

e Evtl. Handgriffsicherungen

* Griffstiicke

* Schweil3-, Schneideinsatze

Diese einzelnen Prufkomponenten konnen von verschiedenen Personen durchgefiihrt werden. Dies ist
jedoch wenig sinnvoll, da es zum Einen die Dokumentation erschwert und zum Anderen zu ,,Schnitt-
stellen-Diskussionen® fiihren kann, da der Eine sich mdglicherweise nicht mehr, der Andere jedoch
noch nicht verantwortlich sieht.
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Uber die erfolgte Priifung ist eine Priifdokumentation (Priifbericht Grundlage: BetrSichV §19) zu
erstellen, die wiedergibt, dass die Priifungen aller Komponenten entsprechend der Vorgaben der
Gefahrdungsbeurteilung und des Explosionsschutzdokumentes erfolgt sind. Mit dieser Priifdokumen-
tation vervollstandigt sich der Katalog aller geforderten Dokumente.

Der detaillierten und liickenlosen Gesamtdokumentation kommt hierbei besondere Bedeutung zu. Nur
mit dieser kann der Arbeitgeber im Schadenfall nachweisen, dass er im Vorfeld alle technischen und
organisatorischen MaBnahmen so getroffen hat, dass der Schaden bei deren Einhaltung eigentlich
nicht hatte passieren konnen. Diese Verantwortung lasst sich auch durch die Beauftragung fremder
Unternehmen nicht ganzlich auf diese ibertragen.

Bei einer Auftragsvergabe an ein prifendes Fremdunternehmen kann der Arbeitgeber jedoch, iber das
Vertragsrecht, lediglich eine Mitverantwortung auf dieses bertragen. Daflir muss er sich von diesem
die vollstdndige und ordnungsgeméBe Durchfiihrung der Priifungen aller Anlagenteile, aus denen die
Gesamtanlage insgesamt besteht, dokumentieren lassen. Als Grundlage fiir diese Priifungen dienen
die im Explosionsschutzdokument festgelegten Vorgaben.

Fir ein beauftragtes Unternehmen wiederum gilt, dass dieses mit der Auftragsannahme und Doku-
mentation die volle Haftung fiir die von ihm durchgefiihrte Priifung, unter Einhaltung der Vorgaben
des Explosionsschutzdokumentes sowie aller gesetzlichen Bestimmungen, dbernimmt.

Gerne iibernehmen wir die rechtssichere Priifung Ihrer Autogengeréate, Autogen- und
Gasanlagen. Sprechen Sie uns an!
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